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Rancang Bangun Cooler Box Berbasis Termoelektrik  












Thermoelectric cooling is a solid state technology that can be an alternative for cooling technology to replace 
vapor compression systems. One of the components of a thermoelectric cooler is a heat sink whose installation 
is most often used for reliability and thermal regulation of a circuit. The purpose of this research is to 
assemble a cooling machine in the form of a thermoelectric cooler box with low electrical power, to analyze 
the thermoelectric performance of the cooler box so that it can be determined the best heat sink selection used 
in the cooler box. The research was conducted by designing and assembling a plastic cooler box measuring 
150 mm x 150 mm x 210 mm, a TEC-12706 thermoelectric module, a 12V 20 A power supply and a varied 
aluminum heat sink. Experiments on the thermoelectric cooler box were carried out for 120 minutes and it can 
be concluded that the best results are using a heat sink measuring 100mm x 120mm x 35mm, electric power 
consumption 19.6 W, temperature difference 29.7
o
C, heat absorbed on the cold side 20.1 W, heat released on 
hot side is 39.7 W, cold room temperature is 18.75
o
C and COP is 0.57. 
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Abstrak 
Pendingin termoelektrik merupakan solid state technology yang bisa menjadi alternatif teknologi 
pendingin pengganti sistem vapor compression. Salah satu komponen dari pendingin termoelektrik 
adalah heatsink yang pemasangannya paling sering digunakan untuk keandalan dan pengaturan 
termal suatu rangkaian. Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah dihasilkan mesin 
pendingin berupa cooler box termoelektrik  dengan daya listrik yang rendah, menganalisa kinerja 
termoelektrik pada cooler box sehingga dapat ditentukan pemilihan heatsink terbaik yang digunakan 
pada cooler box. Penelitian dilakukan dengan  melakukan perancangan dan perakitan  cooler box 
berbahan plastik berukuran 150 mm x 150 mm x 210 mm ,modul termoelektrik TEC-12706 , 
sumber listrik power supply 12V, 20 A dan heatsink aluminium yang divariasikan. Pengujian pada 
cooler box termoelektrik dilakukan selama 120 menit dan dapat disimpulkan bahwa hasil terbaik 
dengan menggunakan heatsink  berukuran 100mm x 120mm x 35mm, konsumsi daya listrik 19.6 W, 
beda temperatur sebesar 29.7
o
C, kalor yang diserap pada sisi dingin  20.1 W, kalor yang dilepas 
pada sisi panas sebesar 39.7 W, temperatur ruang pendingin 18.75
o
C dan COP sebesar 0.57.    
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1. Pendahuluan 
Kebutuhan terhadap pendinginan sudah 
menjadi bagian dari kebutuhan pokok manusia 
sehingga mesin pendingin menjadi solusi 
alternatif untuk mendinginkan makanan dan 
minuman. Meskipun mesin pendingin makanan 
dan minuman (kulkas) sudah tersedia dalam 
bentuk portabel, tetapi tetap masih menyulitkan 
untuk dibawa ke mana-mana karena terdiri dari 
komponen yang besar dan berat [1]. Oleh sebab 
itu, perlu ditemukan mesin pendingin yang 
murah, daya kecil dan ramah lingkungan. Mesin 
semacam ini,  dapat dipenuhi dengan mesin 
pendingin termoelektrik [2]. 
 Pendingin termoelektrik merupakan solid 
state technology yang bisa menjadi alternatif 
teknologi pendingin pengganti sistem vapor 
compression. Dibandingkan dengan teknologi 
kompresi uap, teknologi pendingin termoelektrik 
relatif lebih ramah lingkungan, tahan lama, 
perawatan mudah dan bisa digunakan dalam skala 
besar dan kecil [2]. 
 Manfaat lain dari termoelektrik sebagai 
mesin pendingin adalah dapat mengurangi polusi 
udara dan Ozone Depleting Substances (ODSs) 
karena tidak lagi menggunakan 
Hydrochlorofluorocarbons (HCFCs) dan 
Chlorofluorocarbons (CFC).  
 Untuk memastikan efek pendinginan terus 
bekerja (portabel, ramah lingkungan, watt rendah, 
terjangkau), perlu diperhatikan pertimbangan 
desain diantaranya beban panas, bahan isolasi, 
berat komponen, konsumsi listrik dan dimensi 
kotak pendingin [3]. 
 Salah satu komponen dari pendingin 
termoelektrik adalah heatsink. Penggunaan 
heatsink sebagai alat pengendali panas pasif 
untuk menyerap panas yang dipancarkan atau 
dihasilkan oleh komponen elektronik kemudian 
dipindahkan ke media fluida di sekitarnya, bisa 
berupa udara maupun cairan. Umumnnya 
heatsink juga dilengkapi dengan kipas untuk 
membantu proses pendinginan[4]. 
 Heatsink yang baik seharusnya memiliki 
nilai hambatan termal yang rendah. Hal ini 
dikarenakan kemampuan heatsink untuk 
mengalirkan kalor yang tidak diinginkan dan 
mecegah terjadinya overheat akan menentukan 
juga nilai dari Coefficient of Performance (COP) 
dari sistem pendingin termoelektrik.  
 Pemasangan heatsink paling sering 
digunakan untuk keandalan dan pengaturan 
termal suatu rangkaian. Dalam penelitian Ali 
Yahyaee, variasi bentuk dari heatsink bertujuan 
meningkatkan perpindahan panas suatu 
kinerja[5]. Pemasangan heatsink untuk 
memperoleh kinerja terbaik ditempatkan pada 
bagian dinding cooler box [6]. 
 Berdasarkan uraian diatas maka perlu 
dilakukan penelitian dengan  memvariasikan 
heatsink yang digunakan pada cooler box 
berbasis termoelektrik. Adapun tujuan 
dilakukannya penelitian ini adalah dihasilkan 
mesin pendingin berupa cooler box termoelektrik  
dengan daya listrik yang rendah, menganalisa 
kinerja termoelektrik pada cooler box: beda 
temperatur, kalor yang diserap, kalor yang dilepas 
dan COP sehingga dapat ditentukan pemilihan 
heatsink terbaik yang digunakan pada cooler box. 
 
Kinerja Modul Termoelektrik 
Figure of merit  
 Figure of merit (Z) merupakan nilai standar 
untuk menentukan efisiensi material dari 
termoelektrik. Jika nilai Z meningkat berarti 
kemampuan material termoelektrik juga 
meningkat. Nilai figure of merit bervariasi 
tergantung kebutuhan material termoelektrik 
terhadap temperatur.  Untuk meningkatkan figure 
of merit, diperlukan koefisien Seebeck yang 
tinggi, konduktivitas listrik yang meningkat, dan 
penurunan konduktivitas termal [7]. 
 
   = 
 
 .	
     
m merupakan koefisisen Seebeck elemen [V/K], 
 merupakan tahanan elektrik elemen [Ωcm], Km  
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P adalah daya listrik yang diberikan pada modul 
termoelektrik [W], I merupakan  arus listrik yang 
diberikan pada termoelektrik [A], R merupakan 
tahanan elektrik [Ω]. 
  
Kalor yang diserap pada sisi dingin modul 
termoelektrik  
  =   .   .   	 . ∆ .   

                                       
N =127 ; jumlah sambungan elemen  pada 
termoelektrik tipe TEC1-12706, ∆T adalah beda 
temperatur sisi panas dan sisi dingin  
termoelektrik [K], G adalah faktor geometri 
elemen = 0.121 cm (AZTEC software; version 
3.1) [8]. 
Kalor yang dilepas pada sisi panas modul 
termoelektrik 
  =   .   .   	 . ∆ .   

              
Coefficient of Performance (COP)  
COP merupakan ukuran efisiensi dari suatu 
termoelektrik pendingin yang dapat diketahui dari 
perbandingan besarnya kalor yang diserap pada 
sisi dingin terhadap besarnya daya listrik yang 
masuk. Besarnya COP lebih kecil jika 
dibandingkan dengan COP mesin pendingin 
kompresi uap [9]. 
 

 =  
  
 
2. Metoda Penelitian 
Penelitian yang dilakukan adalah metoda 
eksperimental dengan terlebih dahulu  melakukan 
perancangan dan perakitan  cooler box berbahan 
plastik berukuran 150 mm x 150 mm x 210 mm 
dengan styrofoam sebagai insulator pada sisi 
bagian dalam setebal 15 mm dan dilapisi 
aluminium foil. Modul termoelektrik yang 
digunakan adalah TEC-12706 dengan sumber 
listrik DC menggunakan power supply 12V, 20 
A. Heatsink aluminium bersirip yang divariasikan 
berukuran 200 mm x 120 mm x 35 mm (heatsink 
1);  100 mm x 120 mm x 35mm (heatsink 2); 
90 mm x 30 mm (heatsink 3). Heatsink yang 
diuji dipasang pada  pada bagian samping cooler 
box [6], menggunakan fan dengan daya 12V, 0.18 
A.  Dengan melakukan pengambilan data pada 
empat titik : temperatur sisi dingin, temperatur 
sisi panas, temperatur ruang pendingin dan 
temperatur ambien selama 120 menit maka dapat 



















Gambar 1.Skema Instalasi Alat Pengujian 
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termoelektrik. Karena ruangan tertutup dan 
dinding ruang pendingin menggunakan material 
isolator panas seperti styrofoam maka makin lama 
















Gambar 4. Perbandingan pengaruh heatsink coolerbox 
(a)Tc, (b) Th, (c) T 
Pada gambar 4a ditunjukkan bahwa nilai Tc 
yang paling tinggi adalah pada cooler box yang 
menggunakan heatsink 3.  Pada gambar 4b, 
temperatur sisi panas (Th) untuk cooler box yang 
menggunakan heatsink 3 juga menunjukkan nilai 
yang paling tinggi dari semua variasi. Beda 
temperatur antara Th dan Tc pada gambar 4c 
menunjukkan bahwa T pada cooler box dengan 
heatsink 3 menunjukkan nilai yang paling tinggi 
jika dibandingkan dengan variasi yang lain. Nilai 
dari T akan berpengaruh terhadap kalor yang 
diserap dan dilepas oleh termoelektrik. Adanya 
perbedaan temperatur juga dipengaruhi karena 
adanya peningkatan temperatur pada permukaan 
heat sink  yang berpengaruh terhadap nilai laju 






Gambar 5. Laju aliran kalor  pada termoelektrik (a)qc, (b)qh  
Pada gambar 5 dapat diketahui kalor yang 
diserap sisi dingin dan kalor yang dilepas sisi 
panas pada termoelektrik dengan heasink yang 
berbeda dengan waktu pengujian selama 120 
menit.  Pada grafik 5a dapat diketahui qc yang 
paling tinggi ditunjukkan pada heatsink 2. Hal 
tersebut menunujukkan bahwa penggunaan 
heatsink 2 pada cooler box dapat menyerap kalor 
paling tinggi sebesar 20.1 W. Nilai kalor tersebut 
dapat dicapai sejak pengujian 10 menit pertama 
dan stabil hingga akhir pengujian. Pada gambar 
5b  menunujukkan bahwa penggunaan heatsink 2 
pada cooler box dapat melepas kalor paling tinggi 
sebesar 37.5 W. Dari analisa menunjukkan bahwa 
semakin luas permukaan pada heatsink dapat 





Gambar 6. Coefficient of Performance (COP) pada heatsink 
yang berbeda 
COP (Coefficient of Performance) 
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diserap oleh termoelektrik terhadap daya listrik 
yang digunakan. Pada gambar 6 dapat diketahui 
nilai COP  tertinggi  yaitu sebesar 0.57 dengan 
penggunaan heatsink 2 pada cooler box. Hal ini 
menunjukkan bahwa penambahan luas 
permukaan  heatsink berpengaruh terhadap 
peningkatan nilai COP.  
4. Kesimpulan 
Pada penelitian ini telah dihasilkan mesin 
pendingin berupa cooler box berukuran 150 mm x 
150 mm x 210 mm, menggunakan termoelektrik 
TEC-12706 dan heatsink yang divariasikan. 
Berdasarkan hasil analisa data yang diperoleh 
dari penelitian ini  dapat disimpulkan bahwa 
heatsink terbaik yang digunakan yaitu dengan 
ukuran 100mm x 120mm x 35mm, konsumsi 
daya listrik 19.6 W, beda temperatur sebesar 
29.7
o
C, kalor yang diserap pada sisi dingin  20.1 
W, kalor yang dilepas pada sisi panas sebesar 
39.7 W, temperatur ruang pendingin 18.75
o
C dan 
COP sebesar 0.57.    
 
5. Saran 
 Diperlukan adanya penelitian lebih lanjut 
terkait  analisis kinerja termoelektrik pada cooler 
box dengan variasi material dan ukuran heatsink. 
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